
Установка Сomfoair 550

Воздуховоды проходят

под потолком

DN180

Шумоглушитель

DN180

Вытяжная решетка ∅125,

устанавливаемая на потолке.

Вытяжная решетка ∅125,

устанавливаемая на потолке.

Вытяжная решетка ∅125,

устанавливаемая на потолке.

Примечание:

1. В помещении подвала подвести 1 приточную решетку и 1 вытяжную

2.Воздуховоды  flat 51 к приточным решеткам проложить в

конструкции пола 1 этажа.

3. Воздуховоды flat 51 к вытяжным решеткам проложить под потолком

1 этажа.
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План 1 этажа М 1:100.

 Вентиляция .

Корпус регистра нагрева 2 кВт

Шумоглушитель-

распределитель

520х230х500h

Опуск под потолок

-1этажа DN90

Опуск с потолка 2 этажа

DN 90

Подъем на 2 этаж

DN 90

Подъем на 2 этаж

DN 90

Опуск в пол

1этажа DN90

Подъем на 2 этаж

DN 90


