
Вытяжная решетка ∅125,

устанавливаемая на потолке.

Вытяжная решетка 350х130,

устанавливаемая под потолком .

Примечание:

1.Воздуховоды  flat 51 к приточным решеткам проложить под потолком

1 этажа.

2. Воздуховоды flat 51 к вытяжным решеткам проложить под потолком

2 этажа.
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